L EGENDA

LPSIOOM INSTALACAO DE 1 BRACO COM LUMINARIA E LAMPADA TIPO VAPOR DE SODIO DE 100W/220 V
LPSITN INSTALACAO DE 1 BRACO COM LUMINARIA E LAMPADA TIPO VAPOR DE SODIO DE 150W/220V
LPSIZN INSTALACAO DE 1 BRACO COM LUMINARIA E LAMPADA TIPO VAPOR DE SODIO DE 250W/220V

POSTE EXISTENTE

TOTAL A RETIRAR

TIPO DE LAMPADA QUANTIDADE
IPTA—=125 116
IP1B—250 -
ig: AB IP1B—400 -
TOTAL 116

TOTAL A INSTALAR

TIPO DE LAMPADA QUANTIDADE
LPSIOOM 25
LPSITN -
LPSI2ZN 93
TOTAL 118

%_T% obra: PROJETO DE MELHORIAS NA [LUMINACAO PUBLICA
/O]

proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
local:  VILA NUNES
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Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano
Rua Comendador Custédio Vierra, n® 333, Edificio Guaypacaré, |© andar, Centro
CEP: 12.600-030 - e-mail: planejamento@lorena.sp.gov.br




